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Wiring Diagrams / 接线图  

  
Application  

应用 
RDF300... / RDF400... RDF340 RDF300... / RDF400... 
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Legend: / 图例    Dimensions / 尺寸 
N1 RDF3xx / RDF4xx  RDF3xx / RDF4xx  
M1 3 Steps-Fan 三速风机 
Y1,Y2 Valve 阀门 
C1,C2 Compressor 压缩机 

E1 Electro heater 电加热 
S1 Operating mode switch-over 

contact (e.g. key card) 
工作模式转换开关（例如：门卡） 

YR Current valve 电流阀 

B2 Heat/cool changeover sensor 制冷/制热工况转换传感器  

 

View  / 视 图  A     Section / 截 面  B - B
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